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1	 Indicaţie de securitate

Montajul, punerea în funcţiune, operarea şi întreţinerea curentă a releului Buchholz necesită

	 - calificare de specialitate a persoanelor respective şi
	 - respectarea precisă a acestui manual de utilizare.

În caz de operare greşită sau abuzivă, apar pericole pentru

	 - viaţă şi sănătate,
	 - pentru aparat şi alte bunuri ale beneficiarului şi 
	 - pentru modul de funcţionare al aparatului.

În cazul deschiderii aparatului, drepturile de garanţie îşi pierd valabilitatea.

În acest manual de utilizare sunt folosite trei tipuri de indicaţii de securitate, pentru a atrage atenţia 
asupra informaţiilor importante:

   
INDICAŢIE

Atrage atenţia asupra informaţiilor importante referitoare la tematica concretă.

   
ATENŢIE

Atrage atenţia asupra pericolelor pentru aparat sau alte bunuri ale beneficiarului. 
De asemenea, nu pot fi excluse pericolele pentru viaţă şi sănătate.

   
AVERTISMENT

atrage atenţia asupra pericolelor deosebite pentru viaţă şi sănătate. Nerespectarea acestei 
avertizări poate duce la vătămări dintre cele mai grave sau chiar la accidente mortale.
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 Ventil de închidere

Imaginea 1 - montarea conductei din ţeavă

   
ATENŢIE

•	 La montaj se va avea în vedere ca în releul Buchholz să nu pătrundă niciun fel de 
murdărie, umiditate şi corpuri străine.

•	 Nu este permis ca lichidul izolator al transformatorului/ bobinei de legare la pământ să 
conţină substanţe conductoare electric!

La montare se va avea în vedere ca

•	 gaze formate în lichidul izolator să poată curge neobstrucţionate releul Buchholz.
•	 săgeata roşie de la releul Buchholz să fie orientată spre vasul de expansiune.
•	 flanşele să fie solicitate uniform la strângerea fermă a şuruburilor.
•	 panta ascendentă a conductei din ţeavă spre vasul de expansiune să nu scadă sub 0° şi să nu 

depăşească 5°.
•	 poziţia oblică a releului Buchholz transversal pe direcţia debitului să nu se abată cu mai mult de 

5° de la verticală.
•	 conducta din ţeavă să nu prezinte unghiuri şi curburile să fie realizate, de preferinţă, cu o rază 

interioară a ţevii R > 50 mm.
•	 lungimea conductei din ţeavă între releul Buchholz şi punctul de sprijin cel mai apropiat să nu 

depăşească următoarele valori:

Diametrul nominal DN al ţevii (mm) 25 50 80
Distanţa (m) 0,5 0,7 1,0
Dacă o distanţă este mai mare decât este indicat, se va amplasa un reazem în imediata apropiere 
a releului Buchholz.

2	 Montajul

2.1	 Montarea conductei din ţeavă

Releul Buchholz (imaginea 1/punct 1) se montează în conducta din ţeavă (imaginea 1/2) dintre 
cazanul (imaginea 1/3) aparatului care este protejat (transformator, bobină de contact la pământ) 
şi vasul de expansiune (imaginea 1/4). Deschiderile nominale ale conductelor din ţeavă şi releului 
Buchholz trebuie să coincidă.
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2.2	 Umplerea şi aerisirea releului Buchholz

După ce aţi asigurat starea operaţională a aparatului care se protejează şi după încărcarea vasului 
de expansiune cu lichid izolator, releul Buchholz se va umple complet.

Se va proceda după cum urmează:

•	 Deşurubaţi piuliţa cu cap semirotund mică (imaginea 2/1) de la supapa de aerisire (imaginea 2/2)
•	 Deschideţi supapa de aerisire (rotiţi în sens antiorar) şi lăsaţi aerul să scape din releul Buchholz.
•	 Închideţi supapa de aerisire când începe să iasă lichid izolator (rotiţi în sens orar)
•	 Înşurubaţi ferm piuliţa cu cap semirotund mică pe supapa de aerisire

Imaginea 2 - supapa de aerisire

  
DESCHIS ÎNCHIS

1

2

Imaginea 3 - îndepărtarea siguranţei 

1

2

 

   
ATENŢIE

•	 Înainte de punerea în funcţiune a releului Buchholz, se va îndepărta siguranţa de transport.
•	 Dacă este necesar transportul separat al releului Buchholz, siguranţa de transport se va 

introduce din nou!

2.3	 Îndepărtarea siguranţei de transport

va proceda după cum urmează:

•	 Deşurubaţi piuliţa cu cap semirotund mare (imaginea 3/1)
•	 Extrageţi siguranţa de transport (imaginea 3/2) din piuliţa cu cap semirotund mare
•	 Înşurubaţi ferm piuliţa cu cap semirotund mare fără siguranţa de transport
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2.4	 Racordul conductorului de semnal

2.4.1	 Sistemul de comutare superior şi inferior

În releul Buchholz, prin pasajele de cablu cu filet se pot introduce conductori de semnal multifilari. Ca 
secţiune a conductorilor de cupru se recomandă 1,5 mm². Secţiunea maximă care se poate strânge 
este de 4,0 mm².

   
ATENŢIE

În acest scop, se va apuca fişa LS de partea striată şi se va extrage fără a o răsuci. Răsucirea 
fişei poate duce la distrugerea sa.

Imaginea 4 - capac cu apărătoare

1 2 1

Imaginea 5 - capac cu apărătoare demontată

3

Se va proceda după cum urmează:

•	 Desfaceţi 2 şuruburi M5 (imaginea 4/1)

•	 Detaşaţi apărătoarea (imaginea 4/2)

•	 Desprindeţi îmbinarea dintre sonda de 
măsurare şi unitatea amplificatorului 
prin desfacerea conectorului LS M8 
(imaginea 5/3)
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Imaginea 6 - branşamentul electric

•	 Desfaceţi 4 şuruburi M5 (imaginea 6/4)
•	 Detaşaţi capacul (imaginea 6/5)
•	 Introduceţi conductorul prin pasajul de cablu cu filet (imaginea 6/6)
•	 Racordaţi conducta la bolţul de strângere (imaginea 6/7) (cuplul de strângere maxim 3 Nm)

   
INDICAŢIE

O plăcuţă cu figura simbolului de comutare şi cu alocarea contactelor se află pe partea 
interioară a capacului. Reprezentările se referă la sistemele de comutare aflate în poziţia 
de bază. Ca poziţie de bază se presupune starea de funcţionare a releului Buchholz umplut 
complet cu lichid izolator, care corespunde funcţionării fără defecţiuni a aparatului de 
protejat.

   
AVERTIZARE

Racordaţi conductorul de protecţie (izolaţie verde-galbenă) la borna de pământare (imaginea 
6/8) (cuplul de strângere maxim 3 Nm)

•	 Strângeţi ferm pasajul de cablu cu filet
•	 Aşezaţi capacul
•	 Strângeţi ferm 4 şuruburi M5 (cuplul de strângere maxim 3 Nm)
•	 Realizaţi conexiunea dintre sonda de măsurare şi amplificator prin introducerea conectorului LS M8
•	 Aşezaţi apărătoarea
•	 Strângeţi ferm 2 şuruburi M5

Valorile de racord ale sistemelor de comutare:
	
Tensiune:	 CA 5 V - max. 250 V
	 	 CC 5 V - max. 250 V

Curent:	 CA 0,01 A - max. 6 A cos φ > 0,5
	 	 CC 0,01 A - max. 6 A L/R < 40 ms

Puterea de rupere:	 CA max. 1500 VA
	 	 	 CC max. 1250 W
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2.4.2	 Dispozitivul de măsurare analogic

Sonda (imaginea 7/1) este montată în capacul releului Buchholz. În capacul cutiei de borne este 
integrată unitatea electronică a amplificatorului şi de evaluare de la dispozitivul de măsurare. Cele 
două piese sunt conectate între ele în starea de livrare din fabrică prin cablu (imaginea 7/2) şi 
prin fişa LS (imaginea 7/3). Alimentarea cu tensiune de lucru CC 24 V, precum şi retransmiterea 
semnalului se realizează prin ieşirea amplificatorului (imaginea 7/4).

   
ATENŢIE

Înainte de executarea unei verificări a rezistenţei izolaţiei releului Buchholz, se vor detaşa 
conexiunile sondă/amplificator şi amplificator/alimentare cu tensiune!

Imaginea 7 - căpăcelul cutiei de borne

3

4

2

1

Se va proceda după cum urmează:

•	 În fişa M12 a ieşirii amplificatorului (imaginea 7/4) se introduce cablul cu 3 conductori cu 		
	 mufa unghiulară M12 turnată.
	 (se recomandă ca utilizarea cablului cu 3 conductori cu mufă unghiulară turnată M12, aflat 	
	 în pachetul de livrare, cu gradul de protecţie IP 67!)

•	 Cablul cu 3 conductori se va adapta ca lungime şi se va racorda la conexiunea prevăzută 	
	 corespunzător prescripţiilor de conectare (de ex. casetă de comutaţie, transformator, 	 	
	 sisteme cu bus, alimentare electrică separată).
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Valorile de racord ale dispozitivului de măsurare 
analogic:
	
Tensiune:	 24 V CC

Curent:	 max. 50 mA

Imaginea 8 - dispozitivul de măsurare analogic

Fişă M12 pentru
tensiune şi ie-	
şire

BN - maro

BK - negru

BU - albastru
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3	 Variante posibile ale sistemelor de comutare

Ca elemente de comutare se utilizează tuburi magnetice de comutaţie. Acestea pot fi sub formă 
de contact normal deschis (S), contact normal închis (Ö) sau contact de comutare (W). Varianta 
sistemului de comutare la releul Buchholz cu două plutitoare este codificată prin ultimele două 
cifre din indicativul de tip. Pentru codificare a se vedea catalogul Echipament de protecţie pentru 
transformatoare - date de comandă/indicativul de tip, la punctul 12.2.

...11 ...12 ...13 ...14 ...15 ...16
Avertizare Avertizare Avertizare Avertizare Avertizare Avertizare

1 S 1 S 1 S 1 S 1 S 1 S

13

14

13

14

13

14

13

14

13

14

23

24

Deconectare Deconectare Deconectare Deconectare Deconectare Deconectare
1 S 1 Ö 2 S 2 Ö 1 S si 1 Ö 1 W

23

24

11

12

23

24 34

33 11

12 22

21 23

24 12

11

14

11

12

...21 ...22 ...23 ...24 ...25 ...26
Avertizare Avertizare Avertizare Avertizare Avertizare Avertizare

1 Ö 1 Ö 1 Ö 1 Ö 1 Ö 1 Ö

11

12

11

12

11

12

11

12

11

12

21

22

Deconectare Deconectare Deconectare Deconectare Deconectare Deconectare
1 S 1 Ö 2 S 2 Ö 1 S si 1 Ö 1 W

13

14

21

22

13

14 24

23 21

22 32

31 13

14 22

21

14

11

12
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...31 ...32 ...36
Avertizare Avertizare Avertizare

1 W 1 W 1 W

24

21

22 24

21

22 24

21

22

Deconectare Deconectare Deconectare
1 S 1 Ö 1 W

13

14

11

12 14

11

12

O plăcuţă cu figura simbolului de comutare şi cu alocarea contactelor se află pe partea 
interioară a capacului. Reprezentările se referă la sistemele de comutare aflate în poziţia 
de bază. Ca poziţie de bază se presupune starea de funcţionare a releului Buchholz umplut 
complet cu lichid izolator, care corespunde funcţionării fără defecţiuni a aparatului de protejat.

Legenda simbolurilor: Exemplu: Codificare „ ...1 2 “
Varianta de tub(uri) magnetice de comutaţie, sistemul 
de comutare superior - avertizare sistemul de comutare 
inferior - deconectare

13

14

11

12

Avertizare
1 contact normal 
deschis (S)

Deconectare 
1 contact normal 
închis

Simbol de comutare cu notaţie a conexiunii

Alocarea contactelor în cutia de borne



12

Elektromotoren und Gerätebau Barleben GmbH

4.1	 Verificarea funcţionării sistemului de comutare superior şi inferior

4.1.1	 Verificarea funcţionării cu tasta de verificare

Se va proceda după cum urmează:

•	 Deşurubaţi piuliţa cu cap semirotund mare (imaginea 9/1)
•	 Apăsaţi tasta de verificare (imaginea 9/2) pe jumătate şi ţineţi-o 	

apăsată (controlul sistemului de comutare superior - avertizare)
•	 Obţineţi confirmarea funcţionării de la staţia de comandă
•	 Apăsaţi tasta de verificare până la limită şi ţineţi-o apăsată 	 	

(controlul sistemului de comutare inferior - deconectare)
•	 Obţineţi confirmarea funcţionării de la staţia de comandă
•	 Eliberaţi tasta de verificare
•	 Înşurubaţi ferm piuliţa cu cap semirotund mare

Imaginea 9 - tasta de verificare

1

2

4	 Verificarea funcţionării

Această verificare se poate realiza prin intermediul tastei de verificare (mecanic) sau prin intermediul 
unei pompe de verificare speciale (pneumatic). Verificarea se realizează cu releul Buchholz umplut 
complet cu lichid izolator.



13

4.1.2	 Verificarea funcţionării cu tasta de verificare

Se va proceda după cum urmează:

•	 Deşurubaţi piuliţa cu cap semirotund mică (imaginea 10/1) de la supapa de aerisire (imaginea 10/2)
•	 Înşurubaţi adaptorul (imaginea 10/3) furtunului de legătură al pompei de verificare (imaginea 10/4) 

pe ştuţul supapei (imaginea 10/5)
•	 Deschideţi supapa de aerisire (rotiţi în sens antiorar)
•	 Pompaţi aer în releul Buchholz până când, prin coborârea plutitorului superior, are loc comutarea 

tuburilor magnetice
•	 Obţineţi confirmarea funcţionării de la staţia de comandă
•	 Închideţi supapa de aerisire (rotiţi în sens orar)
•	 Deşurubaţi adaptorul de la ştuţul supapei
•	 Deschideţi supapa de aerisire şi lăsaţi aerul să scape
•	 Închideţi supapa de aerisire când începe să iasă lichid izolator
•	 Înşurubaţi ferm piuliţa cu cap semirotund mică pe supapa de aerisire

   
INDICAŢIE

La verificarea funcţionării cu pompa de verificare, din motive constructive, la releul Buchholz 
cu două plutitoare este verificat numai sistemul de comutare superior (avertizare). 
Se vor utiliza numai pompe de verificare cu adaptor corespunzător (ventil cu bilă) de la 
EMB (ZG 5.1. sau ZG 5.2.).

4

3

2

5

Imaginea 10 - Verificarea funcţionării cu pompa de verificare

  
DESCHIS ÎNCHIS

1
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4.2	 Verificarea funcţionării dispozitivului de măsurare analogic

Controlul fiabilităţii dispozitivului de măsurare se realizează prin modificarea nivelul lichidului izolator 
din releul Buchholz şi prin modificarea implicită a semnalului de ieşire. Modificarea nivelului lichidului 
izolator în releul Buchholz se poate obţine prin pomparea de aer spre interior.

Se va proceda după cum urmează (a se vedea imaginea 10):

•	 Deşurubaţi piuliţa cu cap semirotund mică (imaginea 10/1) de la supapa de aerisire (imaginea 10/2)
•	 Înşurubaţi adaptorul (imaginea 10/3) furtunului de legătură al pompei de verificare (imaginea 10/4) 

pe ştuţul supapei (imaginea 10/5)
•	 Deschideţi supapa de aerisire (rotiţi în sens antiorar)
•	 Pompaţi aer în releul Buchholz
•	 Semnalul de ieşire al dispozitivului de măsurare scade cu creşterea cantităţii de aer şi 

rămâne în final constant la 4 mA
•	 Închideţi supapa de aerisire (rotiţi în sens orar)
•	 Deşurubaţi adaptorul de la ştuţul supapei
•	 Deschideţi supapa de aerisire şi lăsaţi aerul să scape
•	 Semnalul de ieşire al dispozitivului de măsurare creşte şi rămâne în final constant
•	 Închideţi supapa de aerisire când începe să iasă lichid izolator
•	 Înşurubaţi ferm piuliţa cu cap semirotund mică pe supapa de aerisire

   
INDICAŢIE

Se vor utiliza numai pompe de verificare cu adaptor corespunzător (ventil cu bilă) de la 
EMB (ZG 5.1. sau ZG 5.2.). 

   
INDICAŢIE

0 mA înseamnă eroare în dispozitivul de măsurare!
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ATENŢIE

La demontarea releului Buchholz, se va avea în vedere ca în aparat să nu mai existe nicio 
urmă de lichid izolator. EMB GmbH poate prelua pentru dumneavoastră salubrizarea 
releelor folosite.

5	 Indicaţii de operare în cazul acumulării de gaz

După reacţia avertizării de gaz, trebuie să se realizeze o verificare imediată a gazului, pentru a 
determina cauza erorii şi a împiedica o posibilă extindere a pagubelor. În acest scop, se va extrage 
gazul din releul Buchholz şi se va supune unei analize corespunzătoare.

Pentru extragerea şi transportul gazului, se recomandă sampler-ul de gaz Buchholz de la EMB. 
Există şi posibilitatea de a extrage gazul acumulat prin aparatul de prelevare a gazului ZG 1.2. 
Acesta este montat la aparatul de protejat la înălţimea unui om şi este conectat cu releul Buchholz 
printr-o conductă din ţeavă.

După prelevarea gazului, releul Buchholz se va aerisi.

6	 Întreţinerea curentă

Releele Buchholz sunt insensibile la influenţele exterioare, în măsura în care a fost luată în 
considerare utilizarea lor în ce priveşte variantele speciale. O întreţinere curentă deosebită nu este 
necesară în timpul exploatării.

Releele Buchholz se vor supune unei examinări şi unui control de către beneficiarul instalaţiei la 
intervalele de timp stabilite, conform prescripţiilor de întreţinere curentă. Totodată, se vor executa 
verificările indicate ale funcţionării.

Dacă beneficiarul nu a stabilit nimic, EMB recomandă acţionarea tastei de verificare o dată pe an 
conform verificării funcţionării, în cadrul lucrărilor de întreţinere curentă planificate.



Valorile menţionate în acest manual de utilizare sunt indicaţii care pot fi modificate prin perfecţionări tehnice ulterioare. De asemenea, nu 
putem exclude prezenţa erorilor în text, chiar dacă acesta este corectat riguros. În acest sens, nu ne asumăm nicio responsabilitate. Vă 
mulţumim pentru înţelegere.

Ediţie: Manual de utilizare releu Buchholz din seria de fabricaţie NM BA 20/01/15/13 română
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